
外景拍摄基地

演播与制作中心

停车场(111辆)

 地下车库出入口

 地下车库出入口

2-1#电缆井

2-2#电缆井

12#

13#

总消防控制室

消防桥架

1.从演播中心至水泵房消防控制
线采用KVV22-24*1.5mm2控制电

缆4根

达到消防联动、手动控制模式要
求。    

 2、同时增设消防手动控制模块
（多线制模块）8个，消防联动

控制

模块8个，所有增设的模块安装
在模块箱内。

 3、图中虚线为本次施工范围。
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